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utfardad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Rapport Nr 10188196

Uppdragsgivare
Nilsson Lars-Goéran Erik

Tvillinggatan 4 C
43143 Modindal

Dricksvatten fran enskild vattentikt

Fastighet
Kommun

: Karusedammens Vattenforeni
: MOLNDAL

Dricksvatten for enskild férbrukning

Information om prov och provtagning

Provtagningsdag : 2010-07-12 Ankomstdatum : 2010-07-12
Provtagningstidpunkt : 0900 Ankomsttidpunkt 12130
Temperatur vid provtagning R H ST 0 Temperatur vid ankomst i 1 Sl o
Ansattningsdatum 1 2010-07-12
Analysresultat
Metodbeteckning Analys/Undersékning av Resultat Enhet Matosakerhet
SS-EN I1SO 6222, utg 1 Qdlingsb. mikroorg. 22°C 3d 30 cfu/ml
Colilert 18 E coli <1 cfu/100ml
Colilert 18 Koliforma bakterier 35°C 110 cfu/100mi
SS-EN ISO 7027 utg 1 Turbiditet FNU <0.1 FNU £/-20%
SLV 1990-01-01 Metod | Lukt ingen
SLV Lukt, art -
SS-EN ISO 7887 del 3 mod Férg vid 405 nm <5 mg/l Pt +/-10:15%
SS-EN 27888-1 Konduktivitet 25°C 51.0 mS/m +/5:15%
$5028122-2 pH 25°C 8.1 +/:0.2 enhy
SS-EN I1SO 9963-2, utg 1 Alkalinitet, HCO3 180 mg/l +/-6:30%
fd SS028118-1 Kemisk syreforbrukn. COD-Mn <1.0 mg/l +/-15.20%
SS-EN I1SO 11732,mod Ammoniumkvave, NH4-N <0.010 mg/l +/16:30%
berdaknad Ammonium, NH4 <0.02 mg/l +/-165-30%
fd. SS-EN ISO 10304-1:1 Nitratkvave, NO3-N <0.1 mg/l +/15-20%
beraknad Nitrat, NO3 <0.5 mg/l +/-10-20%
SS-EN 1SO 13395,mod Nitritkvave, NO2-N <0.001 mg/l F/-16:25%
berdknad Nitrit, NO2 <0.003 mg/l +/-15-25%
SS-EN I1SO 6878:2005, mod Fosfatfosfor, PO4-P, ofiltr. <0.010 mg/l H/10:35%
beraknad Fosfat, PO4 <0.03 mg/l +/-10-36%
fd. SS-EN ISO 10304-1:1 Fluorid, F 0.28 mg/l +/-15:25%
fd. SS-EN 1SO 10304-1:1 Klorid, CI 31 mg/l +/15-20%
fd. SS-EN ISO 10304-1:1 Sulfat, SO4 21 mg/l +/-15-20%
SS-EN I1SO 11885-1 Jarmn, Fe <0.05 mg/l +415:26%
SS-EN ISO 11885-1 Kalcium, Ca 44 mg/l +/-10-20%
SS-EN I1SO 11885-1 Kalium, K 4 mg/l +/10-15%
SS-EN ISO 11885-1 Koppar, Cu 0.01 mg/l +/10-15%
SS-EN ISO 11885-1 Magnesium, Mg 8.6 mg/l +/:10-20%
SS-EN ISO 11885-1 Mangan, Mn <0.02 mag/l +/-10-15%
SS-EN 1SO 11885-1 Natrium, Na 33 mg/| +/-15:20%
Angiven métosakerhet ér beraknad med técknir k = 2. Vid ir avser det hogre talet métosékerheten vid halter néra rapporteringsgrénsen.

(forts.)

Denna rapport fér endast &terges i sin helhet, om inte utfardande laboratorium i férvag skriftligen godkant annat.
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Uppdragsgivare

Nilsson Lars-Goran Erik

Tvillinggatan 4 C
43143 Molindal

Dricksvatten fran enskild vattentikt

Fastighet
Kommun

: Karusedammens Vattenféreni
: MOLNDAL

Dricksvatten for enskild forbrukning

Information om prov och provtagning

x ‘2010-07—12

Provtagningsdag Ankomstdatum :2010-07-12

Provtagningstidpunkt : 0900 Ankomsttidpunkt 221930

Temperatur vid provtagning 15:2€ Temperatur vid ankomst 10 °C
Ansattningsdatum : 2010-07-12

Analysresultat

Metodbeteckning Analys/Undersékning av Resultat Enhet Métosskerhet

Berdknad - Hardhet tyska grader 8.1 °dH +/-15:30%

| mikrobiologiskt avseende | kemiskt avseende
Bedémning TJANLIGT MED ANMARKNING  TJANLIGT
Angiven métosékerhet &r berdknad med téc k = 2. Vid inter avser det hogre talet métosékerheten vid halter néra rapporteringsgréansen.
Kommentar

Bedémning dir utférd i enlighet med Socialstyrelsens Allménna rid, SOSFS 2003:17. Bedémningen avser endast utforda

analyser med riktvirde enligt de allméinna réiden.
Bedomningen av provets tjinlighet utfoll enligt foljande:

. Kol}'/orma bakterier

Tjinligt med anméirkning i mikrobiologiskt avseende (Riktvirde 50 - 499 ¢fu/100 ml)

For mer utforlig forklaring av analysresultatens betydelse, se vir hemsida, www.alcontrol.se

Linképing 2010-07-19

Rapporten har granskats och godkants av

Kristina Hallqvist
Analysansvarig
Kontrolinr 0163 8398 8215 1989

Kopia sénds till
Mélindals Kommun, Miljé- & Halsoskyddskontoret

Denna rapport fér endast aterges i sin helhet, om inte utfardande laboratorium i férvag skriftligen godkant annat.



